Untersuchungsergebnisse

159336 WC-Anlage Friedhof

Klassierung der Entnahmestelle: Trinkwasser in der Hausinstallation

Aerobe mesophile Keime (30 °C)
Escherichia coli
Enterokokken
Triibung
Gesamthéarte
Karbonatharte
Nichtkarbonatharte
Hydrogenkarbonat
Calcium
Magnesium
Chlorid

Nitrat

Sulfat

Durchgefiihrte Untersuchungen

Probe-Nr. Erhobene Proben

1 KBE/mI
nn KBE/100 ml
nn KBE/100 mi
<0.10 NTU
36.5 °fH
33.7 °fH
2.8 °fH
411 mg/l
124 mg/|
13 mg/l
14 mg/l
18 mg/l
17 mg/l

Untersuchungsverfahren

Analysendatum

159336 WC-Anlage Friedhof

Legende der Untersuchungen

Nummer Untersuchungsverfahren

5005; 5008; 5166; 5216; 5307, 5371,
5392

03.03.2023 - 08.03.2023

5005
5008
5166
5216
5307
5371
5392

Tribung (photometrisch)

2908KN131104

Hartebildner Ca & Mg (titrimetrisch)

Anionen-Bestimmung (Chlorid, Nitrat, Sulfat) (IC)
Enterokokken, Membranfiltration (ISO 7899-2 modif.)
Wasserhérten (titrimetrisch)

Escherichia coli und coliforme Keime, Membranfiltration (ISO 9308-1 modif.)
Aerobe mesophile Keime (ISO 6222 modif. 30°C 72 h)
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